
台风及暴雨对电网故障率的时空影响

吴勇军１,２,薛禹胜２,谢云云１,２,王昊昊２,段荣华３,黄　伟３

(１．南京理工大学自动化学院,江苏省南京市２１００９４;

２．南瑞集团公司(国网电力科学研究院),江苏省南京市２１１１０６;３．云南电力调度控制中心,云南省昆明市６５００１１)

摘要:分析了台风及暴雨影响电力设备故障率的途径;指出停电防御系统为此应拓展采集的数据,
包括宏观的天气预报信息及就地的气象数据;提出上述自然灾害中的电网故障率时空预警框架.
根据气象信息,结合环境信息及地形地貌信息,预测台风及暴雨的时空演变趋势,并按地理特征修

正,在线预报恶劣气象直接或通过山洪、滑坡和泥石流等次生灾害造成输电线断线、倒塔、闪络等故

障率的改变.通过自然灾害与电力系统稳定分析模块的接口,将在线安全分析由针对不变的预想

故障集改进为跟踪灾害动态修正的预想故障集,使停电防御系统对台风及暴雨灾害具备一定的预

警及决策支持能力.
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０　引言

中国是台风危害最严重的国家之一,每年登陆

中国的热带气旋平均９．０９个,其中３．１７个达到台风

等级[１];从海洋吹来的西南风和东南风,水汽丰沛,
极易产生暴雨天气.二者严重威胁着电网安全.
２００４年台风“云娜”导致浙江电网５００kV及１１０kV
线路分别跳闸１０次及６８次,受损线路３３４２km,
９座２２０kV变电所停电,主变压器跳闸５台次[２].
２００５年,强台风“达维”造成海南大批３５kV及以下

配电设备受损,大量１１０kV及２２０kV线路因永久

性故障而开断,海南电网崩溃[３].２００６年,超强台

风“桑美”造成温州电网５００kV,２２０kV,１１０kV共

２７回线路跳闸[４].２００８年,台风“黑格比”造成广东

１１０kV及以上线路大量跳闸,配电线路倒杆及断

杆[５].１９９６年,暴雨引发的特大洪水淹没柳州电网

５座１１０kV及１座３５kV变电站,损失４０００多万

元.２００３年,暴雨造成上海浦东地区３１条线路故

障,影响到２０多万用户[６].２０１２年,南方大范围的

强降雨影响广东电网１０万用户,广西电网８个乡镇

停电,云南电网３９２个台区停电[７].２０１２年,北京

特大暴雨导致２２０kV和１１０kV线路分别故障１起

和３起,而山洪等次生灾害影响房山区６０００户用

电[８].
强台风及持续暴雨灾害的概率虽小[９],但发生

后却会造成群发性的断线与倒塔,甚至在其他阻塞

的推波助澜下演化为电力灾难[１０Ｇ１２],其风险不容忽

视[１３].日美等国按灾害概率来提高电网设计标

准[１４],文献[１５Ｇ１６]则提出以风险准则应对高风险

小概率事件,即除了按动态投资与风险之和最小的

原则针对性地提高一次系统的设计标准外,对于超

过实际设计的灾难场景,可靠、有效的二次停电防御

系统不可或缺.该文献从信息采集、风险分析和控

制决策３个方面指出了已有停电防御系统在应对极

端灾害时存在的不足.
当前的停电防御系统仅采集电力信息,按不变

的设备故障率和固定的预想故障集来分析系统稳定

性[１７Ｇ１９].华东电网及福建省电力公司分别建立了台

风监视系统,结合地理信息系统(GIS)数据,查询大

风圈范围内的场站与设备状态;一些省电力公司开

始建立暴雨的监测与预警系统[２０].这些独立的系

统采用人为选定的预想故障集及离线制定的处置预

案,缺乏自适应的应对能力.
文献[２１]给出了停电防御向自然灾害拓展的框

架和实现思路,并建立了外部环境和电力系统安全

稳定分析的接口,支持自然灾害早期预警和自适应

决策.文献[２２]提出了自适应外部极端灾害的电网

安全稳定防御系统的工程应用设计.
文献[２３]论述了微地形对送电线路的影响;文
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献[２４]根据观测资料研究了风向及地形高差对风速

的影响;文献[２５]考虑了山峰和山坡对迎坡风的影

响,但没有涉及顺坡风及过渡带风;文献[２６Ｇ２８]分
析了地形和海拔高度对降雨量的影响.

为了计及台风、暴雨及其次生灾害对线路故障

率的影响,文献中有的采用统计数据[２９],但难以实

现在线预警.也有文献建立故障率与气象要素的映

射表达式,例如建立回归模型以反映洪涝灾害对电

网设备的影响[３０],或将风速值与线路设计值的比值

作为输入量,用指数函数来拟合线路故障率与台风

风速间的关系[３１Ｇ３２].上述研究只反映了个别因素对

特定故障(如断线故障率,而未考虑倒塔、风偏闪络

等)的影响.
本文针对台风和暴雨灾害,提出一种较全面反

映气象环境对电网故障率影响的时空预警框架,分
别评估单个灾害下的断线、倒塔、风偏闪络等故障

率,并整合不同类型故障对线路故障率的影响;最后

对不同灾害下的线路故障率进行整合.根据台风的

预报和监测信息,预测台风的时空演变趋势和风场

分布,并按地理特征修正风速预报值.同时,基于降

雨预报信息及就地的气象数据,结合地形地貌,修正

降雨量的预报值.然后,与机理分析相结合,建立线

路在台风和暴雨灾害下的不同类型故障的概率模

型,在线实现时空预警.台风及暴雨共同作用对电

力系统设施的影响将在后续文章介绍.

１　台风及暴雨对电力设备的影响

１．１　台风对电力设备的影响

台风通过风力直接或间接地引起短路或拉断导

线而导致停电,且往往不能通过重合闸来恢复供电.
１)断线:垂直于导线的风荷载超过其相应的承

载极限时造成断股或断线;大风刮起的导电体(或一

般物体)可能引起短路(或击断线路).
２)倒塔:杆塔及其连接导线的垂直风荷载超过

杆塔最大承受能力时发生的横倾;杆塔沿线路走向

的不平衡力引发的纵倾;塔基上拔或下沉.上述故

障与杆塔的结构、强度、风力及地貌有关.杆塔倒塌

会增加断线概率,而断线又将导致杆塔两侧张力不

平衡.
３)风偏闪络:大档距或大弧垂导线在风向与导

线轴向夹角大于４５°时易产生较大风偏[３３],导致悬

垂绝缘子串对杆塔构件或金具放电[３４],或使导线与

周边物放电.风偏闪络易烧伤导线,增加断线概率;
风偏跳闸后,重合成功率低,线路停运率大.
４)异物挂线:在工业区、树林和居民区较易发生

薄膜、布条、气球、风筝等缠绕导线,增加风偏闪络概

率,异物受潮后易致线路对地或相间短路.

１．２　暴雨致灾途径及其对电力设备的影响

１．２．１　暴雨引发次生灾害的机理

１)暴雨型滑坡的形成机理

据统计７０％的滑坡由降雨引起[３５].在降雨作

用下,斜坡上的岩体和土体的受力平衡破坏,造成沿

某个滑动面向下运动.
其基本因素包括:①地形坡度在１０°~４０°内,尤

以２０°~４０°时最易发生滑坡[３６];②若坡体内有页

岩、片岩等较松软的完整岩层,周边又为层面、节理、
裂隙等易风化的结构,则抗剪度低,易发生滑坡;
③植被既可能减缓滑坡,也可能加剧滑坡[３７],目前

还难以在故障率模型中考虑.
其触发因素为:降雨增加了岩土的含水量及岩

土体容重,降低了岩土抗剪强度.
２)山洪形成机理

山洪是山区溪流中面积较小,快速、强大的地表

径流现象.发生的基本条件是山区中相对高差大,
河谷坡度陡峭的地形.当降水速率大于土壤入渗速

率时,降雨形成地表径流,从坡面到沟道不断汇集,
形成山洪.触发因素则是在前期降雨的基础上,又
发生的连续降雨或短期集中降雨.
３)泥石流形成机理

泥石流是产生于沟谷或坡地的一种饱含泥、石、
水的固、液两相流体.其中的水既是泥石流的重要

组成部分,又是泥石流的激发条件和搬运介质.
其基本成因是山坡型或沟谷型的地形地貌.山

坡型泥石流指在陡峭山坡上发育的单沟,汇流面积

较小,故泥石流量不大,但因坡陡、流速快、来势猛,
往往几分钟内就可以造成巨大损失.沟谷型泥石流

由多 条 支 流 汇 入 主 沟 而 成,坡 度 往 往 达 ２５°~
５０°[３８],沟床纵差大,一般分为形成区、流通区和堆

积区三部分.形成区多为三面环山的开阔地形,易
于水和碎物集中;流通区多为狭窄陡深的峡谷,大的

高差使泥石流获取动能;堆积区则开阔平坦.
其触发因素为:①松散物质,包括破碎的地表岩

石、滑坡形成的固体物质,及人类造成的水土流失;
②短时强降雨和长时间连续降雨.
１．２．２　暴雨灾害对电力设备的影响

１)杆塔:主要是沟里、跨河及滑坡体上的杆塔及

其基础,很容易受到暴雨的冲刷、长期的浸泡及整体

的平移,而造成杆塔倾倒.
２)变电站:处于低洼地或城市内涝地段的变电

站易遭受暴雨洪水和泥石流的冲击,致使设备运行

异常,绝缘能力降低,二次回路或通信系统故障.
３)发电厂:水电站的水工建筑以及火电厂引水

渠道、灰场灰坝、煤场等也极易受到暴雨影响.
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２　台风及暴雨的预警防御

图１表示台风及暴雨的预警流程,包括如下几

个阶段.
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图１　台风及暴雨灾害停电预警流程
Fig．１　Flowchartofblackoutearly
warningfortyphoonsandrainstorms

１)获取电网设备背景、沿线地形地貌和地质等

电网静态信息,并按照地理环境特征将输电线路

分段[３９].
２)获取来自气象中心、自动气象站等处,有关台

风及暴雨的动态预报和监测信息.
３)台风风速及降雨量的时空预报.风速预报模

块预测台风行进路径及风场时空分布,并按照输电

线路的地理环境(或风速监测值)对预测结果进行修

正.降雨量评估模块根据气象降雨预报信息,结合

地理环境(或降雨量监测值)进行修正,预测未来时

段线路地形的降雨量.有效降雨量模块基于降雨历

史数据和预测值评估下一时段线路现场的有效降

雨量.
４)台风及暴雨对电网故障率影响的评估.包

括:①评估每段线路的断线故障率、倒塔故障率、异
物挂线故障率和风偏闪络故障率,然后综合４种故

障率,得到台风影响下整条线路的故障率;②评估每

段线路在滑坡、山洪和泥石流条件下的故障率,然后

综合３种故障率,得到暴雨下整条线路的故障率.
由于还涉及其他自然灾害,故台风和暴雨复合灾害

下的电网故障率评估将在后续文章一并介绍.
５)提高对小概率高风险事件的关注度,按照线

路总故障率的大小调整预想故障表,并将后者提供

给电力系统安全稳定分析软件的接口.

３　台风及暴雨灾害预警的信息基础[２１]

１)气象信息包括历史信息、实时监测和预报信

息.有关台风的信息包括:台风中心(位置、气压)、
台风路径(移向、移速)、台风强度(最大风力、十级风

圈半径、七级风圈半径).有关暴雨的信息包括:降
雨强度、降雨量、降雨范围等.
２)地形地质信息包括:山坡、山峰和峡谷风道等

地形的坡度、地貌、高程及植被等地形信息,以及地

质构造及强度、岩土条件等地质信息.
３)电网设备信息包括:线路运行参数(线路名

称、电压等级、投运时间)、杆塔信息(杆塔类型、经
度、纬度、两侧档距、服役时间、杆塔基础状况)、绝缘

子信息(绝缘子型号、片数、串数、布置形式)、设计参

数(导线的设计应力、杆塔的设计荷载、安全系数),
以及设 备 运 行 的 健 康 信 息(设 备 是 否 投 运 或 受

损)等.

４　输电线上的台风风速

４．１　台风路径预测

根据历史数据、实时数据及气象预报来预测台

风走向、速率和最大风速的变化率,并估计下一时刻

台风中心位置及最大风速.逐点外推其折线型路

径,并按实际监测数据及时校正.

４．２　台风风场计算

台风风场某点的背景风速,即离地１０m 高的

风速V


等于移动风速分量V


d 和环流风速分量V

r

的相量和:

V

＝V



d＋V

r (１)

４．２．１　移动风速的计算

采用宫崎正卫模型[４０]计算Vd:

Vd＝V０e
－

πr
１０Rmax　　r∈ [０,∞) (２)

式中:V０ 为台风中心移动风速;Rmax为最大风速半

径;r为台风风场中某点到台风中心的距离,可由两

点经纬度坐标(x１,y１)、(x２,y２)和地球平均半径R
(取为６３７１km)求出,即

r＝Rarccos(siny１siny２＋
cosy１cosy２cos(x１－x２)) (３)

４．２．２　环流风速的计算

采用Rankine模型[４１]计算Vr:

Vr＝

r
Rmax
Vmax　　r∈ [０,Rmax]

Rmax

r Vmax　　r∈ (Rmax,∞)

ì

î

í

ï
ïï

ï
ï

(４)

２２
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式中:Vmax为最大风速值.
Vr的风向与圆对称风场的逆时针切向方向之

间存在一个内偏角,离台风中心越远,该值越大,一
般近似取为２０°.
４．３　按微地形修正风速

微地形用地形坡度、地势走向及高程差３个要

素来描述山坡与山峰等局部复杂地形.按风向与杆

塔点的微地形,可将杆塔承受的风分为４类,即迎坡

风、背坡风、顺坡风及过渡带风[２４].顺坡风在正面

遇到的地形阻力较小,可忽略风速的变化;迎坡风被

迫沿坡面上升,风速随高程的上升而变大;背坡风沿

坡面下沉,风速随高程的下降而变小;过渡带风受到

的影响介于顺坡风和迎坡风之间.
４．３．１　山峰和山坡对迎坡风的影响

对于较规则的山峰和山坡,如图２所示,山顶

B处相对山麓A处的风速修正系数k为[４２]:

k＝c (２－e－０．０７ Δh ) (５)

式中:c为山坡倾角系数,当山坡倾角φ＜２０°时,c＝
０．８,２０°≤φ≤３０°时,c＝０．９,φ＞３０°时,c＝１．０;Δh
为山顶与山麓间的高差.

∆h

ACA

B B

φφ

D

(b)(a)

N

图２　山峰和山坡示意图
Fig．２　Schematicdiagramofmountianandhillside

取A处的修正系数kA 为１．０,山峰 C(或山

坡D)处的修正系数kC(或kD)为０．５(或１．０),其他

点处的修正系数可按线性插值确定.
４．３．２　山峰或山坡对过渡带风的影响

设ψ为过渡带风V 在水平面内与地势走向的

夹角,可将V 在水平面内分解为顺坡风分量Va 及

迎坡风分量Vt:
Vt＝Vsinψ
Va＝Vcosψ{ (６)

　　显然,当ψ为０°(或９０°)时,即为顺坡风(或迎

坡风).ψ会影响Vt 上升气流与水平面的夹角,即
气流坡度φ′,使其往往大于山坡倾角φ.表１中数

值是针对迎坡风的气流坡度随山坡倾角及风速(８,
１２,１６,２０,２８m/s)的 变 化 关 系[４２],可 用 于 实 际

计算.
气流越过山顶后,会在背风坡出现流动分离和

涡旋,其气流坡度还无定论.

表１　气流坡度与山坡倾角和风速的关系
Table１　Relationshipbetweenairflow
slopeandhillslope&windforce

山坡倾
角/(°)

不同风速下的气流坡度/(°)

８ １２ １６ ２０ ２８
５ ５ ５ ５ ５ ５
８ ８ １４ １８ ２７ ３５
１０ １０ １４ ２５ ３２ ４１
１２ １２ ８ ２５ ３２ ４２
１５ １５ １４ ２８ ３４ ４８
２０ ２９ ２１ ３２ ３５ ４８
２５ ２４ ２８ ３４ ４４ ５２

４．３．３　其他地形

气流在峡谷口或山口受两侧山的绕流的影响而

被压缩,导致风速增大.上述狭道效应的强弱与气

流风向角有关[４３]:当风向角为０°(或３０°)时,谷内风

速比入口风速增加３０％~６０％(或２０％~４０％);当
风向角大于４５°时,狭道效应可忽略.

河岸、湖边等地形的风速修正系数为１．００~
１．２０[４４];而山间盆地、谷地等闭塞地形地物的风速

修正系数取值０．７５~０．８５[４５];当线路两侧的树木平

均高度 超 过 杆 塔 的２/３时,风 速 修 正 系 数 取 值

０．６８~０．８７[４６].

５　输电走廊的降雨量

５．１　地理环境对降雨量的影响

山坡对降雨量的影响[２６Ｇ２７]如下.
１)地形对降水的最大影响发生在气流垂直作用

于迎风坡且地形坡度为４５°左右时;若坡度从４５°减
小或增加,地形对降水的影响都会降低.气流与山

坡地势走向夹角越大,地形对降水的增幅作用越大.
２)当地形坡度比较均一时,迎风坡降雨强度一

般是先随高度的增加而增大.最大降水高度一般出

现在相对高差的７０％~８０％;而当高度进一步增加

时,降雨量反而减小.背风坡的降水强度总是随山

体高度升高而增大.
３)若是孤山,水汽受阻时将沿山体四周绕流抬

升,山体四周降水量随高程增加而增大.
４)其他地形对降水量的影响[２８]:气流与河谷、

峡谷的夹角在０~５０°范围内减小时,降水量增加,
最大可达４．０倍;喇叭口地形开放度(即谷口与谷尾

宽度之比)越大,降雨增幅越大,降水增幅为平地的

１．５~２．６倍,最高达３．５~４．０倍.
５．２　影响次生灾害的有效降雨量

降雨可能触发山洪、滑坡和泥石流等次生灾害.
由于每次降雨只有部分雨量通过入渗或径流改变坡

体或地表的含水量,且其对次生灾害的影响随着时

３２
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间逐步衰减,故一般用有效降雨量Re 来反映降雨

过程对岩土体或地表产生作用的雨量:
Re＝Ra＋Rz＋Rs (７)

Ra＝∑
n

i＝１
τiRi (８)

式中:Ra 为间接前期有效降雨量,对应于当天之前

的降雨过程;Rz 为直接前期有效降雨量,对应于当

天内已发生的降雨过程;Rs 为未来时段的预报雨

量;τ为衰减系数,τ≤１．０;Ri 为过去的第i日一天

内的降雨量.

６　台风及暴雨导致的输电线路故障率

６．１　台风导致的输电线路故障率

６．１．１　断线故障率

将导线视为铰链,并假设导线的荷载沿长度均

匀分布,故采用斜抛物线计算相关参数.在水平风

v作用下,忽略顺线路方向的风荷载,每档导线上垂

直于导线方向的水平风荷载Wl为:
Wl＝０．６２５αlμlN′LDv２sin２θ×１０－３ (９)

式中:αl为导线风压不均匀系数;μl 为导线体型系

数;N′为相导线分裂数;L 为导线在风荷载下的长

度;D 为导线外径;θ为风向与导线方向的夹角.
在平原地区或大尺度地形环境的研究中,一般

只考虑Wl.但在山坡处则应考虑导线上的垂直风

荷载Fv 为:
Fv＝０．６２５αlμlN′LDv２v×１０－３ (１０)

式中:vv 为垂直线路向上的风速.
输电线路的自重G 为:

G＝N′m０gL (１１)
式中:m０ 为单位长度导线的质量;g为重力加速度.

在风作用下该档导线的总荷载Q 及总比载γ
分别为:

Q＝ (G－Fv)２＋W２
l (１２)

γ＝
４Q
πLD２

(１３)

　　由斜抛物线公式计算导线在风荷载下的长度L
为:

L＝
l
cosβ

＋
γ２l３

２４σ２０
cosβ (１４)

式中:l 为该档线路档距;β 为悬点间高差角;σ０
为风荷载下导线的水平应力.

设该档导线在制造温度为t０ 时的原始长度为

L０,在风荷载下的导线长度为L,二者关系为[４７]:

L０＝L １－
σav
E －αt

(tm－t０)
é

ë
êê

ù

û
úú (１５)

σav＝
σ０
cosβ

＋
γ２l２

２４σ０cosβ
(１６)

式中:σav为导线的平均应力;E 为导线的弹性模量;

αt为导线的温度膨胀系数;tm 为风荷载下的温度.
根据无风和风荷载状态下导线原始长度相等的

原则,可求得风荷载状态下导线的水平应力σ０.
对连续档中的导线,忽略绝缘子的偏移对悬点

间高差角的影响.导线最低点到较高杆塔的水平距

离为:

lm＝
l
２＋

σ０
γsinβ

(１７)

　　该档导线最大应力σm 为较高杆塔导线悬挂点

所受应力:

σm＝ σ２０＋
γ２l２m
cos２β

(１８)

　　采用指数函数拟合输电线路风荷载过载断线故

障率Pl与导线最大应力σm 间的关系[４８]:

　　　　Pl＝
K１e

σm
T１　　σm ＜μlσl

０．０１　　 σm ≥μlσl{ (１９)

式中:μlσl为导线所能承受的极限应力,其中σl 为

导线的设计应力,μl 为导线安全系数;K１ 和T１ 为

与线路参数相关的常数.
６．１．２　倒塔故障率

折杆或倒塔的主要原因有:①杆塔顺线路方向

两侧的不平衡力;②杆塔风荷载超过杆塔的承受

能力.
杆塔所受的不平衡力ΔF 可以根据杆塔两侧的

导线水平应力σ１０及σ２０求得:

ΔF＝
πND２

４ σ２１０σ２２０－２σ１０σ２０cosΦz (２０)

式中:Φz为转角塔两侧输电线路的夹角,对直线塔

Φz＝０;N 为杆塔上的导线数量.
杆塔在水平方向受到的风总荷载Wt 包括垂直

于线路方向的风荷载Wt１和顺线路方向的风荷载

Wt２
[４９]:

Wt＝ (ΔF±Wt２)２＋W２
t１ (２１)

式中:当 ΔF 与 Wt２ 方 向 一 致 时,取“＋”,否 则

取“－”.
Wt１＝０．６２５ktkcAcv２sin２θ (２２)

Wt２＝
kt－１
kt
kzWt１ (２３)

式中:kt为风振系数;kc 为杆塔风荷载体型系数;Ac
为杆塔挡风面积;kz的取值为１．００~１．０５.

倒塔故障率Pt:

４２
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　　　Pt＝
K２e

Wt
T２　　Wt＜μtHt

０．０１　　 Wt≥μtHt
{ (２４)

式中:μtHt为杆塔所能承受的极限荷载,其中 Ht

为杆塔的设计荷载,μt 为杆塔安全系数;K２ 和T２
为与线路参数相关的常数[４８].
６．１．３　异物挂线故障率

采用影响异物挂线的因素为输入量,建立相关

故障率的模糊数学模型.这些因素包括:①线路所

处风速v,取其归一化值v′(基准值根据每段线路的

实际环境选取);②风向与导线走向的夹角θ;③导

线密集系数αd＝N/３;④线路档距系数αl＝l/４００;
⑤线路周边环境αs,以空旷环境为基准,根据线路

走廊附近工业区、居民区、树木、交叉线路等情况取

系数为１．０~２．０.
将上述因素综合为两个参数,即易挂环境参数

Ef及易挂线路参数Lp.
Ef＝αsv′sinθ (２５)

　　其隶属函数如图３所示,其模糊分割数为７,即
YNBY(Ef 极小)、YNMY(Ef 很小)、YNSY(Ef 小)、YOY

(Ef中等)、YPSY(Ef 大)、YPMY(Ef 很大)及YPBY(Ef
极大).
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�
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2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

YNBYYNMYYNSY YOY YPSY YPMY
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YPBY

图３　Ef的隶属函数
Fig．３　MembershipfunctionofEf

Lp＝αdαl (２６)
其隶属函数如图４所示,其模糊分割数为５,即

HNBH(Lp 很小)、HNSH(Lp 小)、HOH(Lp 中等)、
HPSH(Lp 大)及HPBH(Lp 很大).
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图４　Lp 的隶属函数
Fig．４　MembershipfunctionofLp

组合得到３５条模糊推理规则,如表２所示.通

过 Mamdani推理的最小—最大—重心法去模糊化得

到异物挂线故障率Py,下文模糊模型去模糊化都采

用该方法.
表２　异物挂线故障率的模糊规则表
Table２　Fuzzyrulesoftransmissionline
faultprobabilitybyforeignbodies

变量
Py/１０－６

HNBH HNSH HOH HPSH HPBH

YNBY １ １ １ １ １０
YNMY １ １ １０ １０ １０
YNSY １ １０ １００ １００ １００
YOY １０ １０ １００ ５００ ５００
YPSY １０ １００ ５００ １０００ １０００
YPMY １０ ５００ １０００ １０００ ５０００
YPBY ５００ １０００ ５０００ ５０００ １００００

６．１．４　风偏闪络故障率

将绝缘子串视为刚性直杆,不会弯曲.在平原

地区或大尺度地形环境的研究中,一般只考虑水平

风荷载引起的风偏;但在山坡等微地形处,应计及垂

直风速分量的影响.按静力学计算悬垂绝缘子串的

风偏角η
[５０]:

η＝arctan
(０．５Fj＋W H)cosφ′

０．５Gj＋WV－(０．５Fj＋W H)sinφ′
æ

è
ç

ö

ø
÷

(２７)
Fj＝０．６２５n１n２Av２ (２８)
W H＝N′lHW０ (２９)

WV＝N′lVG０＋N′(q１０T１０＋q２０T２０) (３０)
式中:lH 和lV 分别为水平档距和垂直档距;W H 为

垂直于导线走向的水平风荷载;WV 为导线垂直荷

载;G０ 和W０ 分别为单位长度导线自重力和风荷

载;Gj和Fj分别为绝缘子串重力及其风荷载;n１ 为

一相导线的绝缘子串数;n２ 为每串绝缘子片数;A
为每片绝缘子的受风面积,单裙绝缘子取０．０３m２,
双裙绝缘子取０．０４m２;q１０和q２０为杆塔两侧高差系

数;T１０和T２０为杆塔两侧导线的水平张力.
根据风偏角及塔型,可得导线对塔身的距离

Ls.绝缘子风偏闪络故障率Pf为:

　　　　Pf＝
K３e

La－Ls
T３ 　　Ls＞La

０．０１　　 Ls≤La{ (３１)

式中:La 为线路允许的最小风偏距离;K３ 和T３ 为

与线路参数相关的常数[４８].
６．１．５　线路在台风中的总故障率

设线路i的档j的断线故障率Pij．l、倒塔故障
率Pij．t、异物挂线故障率Pij．y和风偏闪络故障率

Pij．f.在一定条件下,各档间以及档内不同类型故

障间相互独立[２１].第j档的故障率为:
Pt．ij＝１－(１－Pij．l)(１－Pij．t)

(１－Pij．y)(１－Pij．f) (３２)
　　线路i的故障率为:

５２
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Pt．i＝１－∏
z

j＝１

(１－Pt．ij) (３３)

式中:z为线路档数.
６．２　暴雨导致的输电线路故障率

６．２．１　滑坡引发的线路故障率

基于滑坡机理分析,杆塔滑坡灾害影响的主要

因素有[５１]:①有效降雨量Re 的归一化值Re′(基准

值根据每段线路实际环境选取);②地形坡度系数

S１,坡度在２０°~４０°时取为１．０,坡度大于４０°时调高

系数取１．０~１．５,坡度小于２０°时取０．５~１．０;③地

形高度系数S２,高度为５０~１００m时取为１．０,大于

１００m时取１．０~１．３,小于５０m 时取０．８~１．０;
④坡面形态系数S３,以直线型坡面为基准,凸型坡

面时取１．０~１．５,凹型坡面时取０．５~１．０;⑤地质系

数αg,以杆塔所处地带无断层和褶皱的岩层为基

准,根据断层和岩层结构恶化情况取为０．５~１．０;
⑥水文条件系数αh,以地表基本无径流,地下水埋

藏很深时为基准,根据地表径流和地下水埋藏深度

条件的变化,取为１．０~２．０;⑦疲劳系数αf,即线路

投运时长与设计寿命周期的比值;⑧杆塔相对灾害

体的位置系数αp,在灾害影响范围外为基准,否则

取为１．０~２．０;⑨杆塔基岩安全系数αb,以基岩完整

且无风化为基准,其他情况取为０．５~１．０.
将上述因素综合为两个系数,即滑坡强度系数

Es 及杆塔易损系数λt:

Es＝
S１S２S３αh
αg

Re′ (３４)

λt＝
αfαp
αb

(３５)

　　其隶属度函数见附录A图A１及图A２.据此

建立的４９条独立的模糊规则见附录A表A１,通过

去模糊化可得到滑坡引发的线路故障率.
６．２．２　山洪引发的线路故障率

山洪灾害影响杆塔安全的主要因素有[５２Ｇ５３]:
①沟道分布系数αc;②沟道堵塞系数αk,以沟道通

直为基准,按其弯曲程度和沟道流通情况取１．０~
２．０;③地形坡度系数S１′,以坡度在２５°~５０°为基

准,坡度大于５０°时取为１．０~１．５,坡度小于２５°时取

为０．７~１．０;④其他因素与滑坡因素中的有效降雨

量、地形高度系数、水文条件系数、疲劳系数、杆塔相

对灾害体的位置系数及杆塔基岩安全系数相同.
将上述因素综合为两个系数,即山洪强度系数

Em 及杆塔易损系数λt.
Em＝αcαkαhS１′S２Re′ (３６)

　　其模糊隶属度函数见附录A图A３.而λt则与

式(３５)相同.附录A表A２给出了这两个参数组成

的３５条模糊规则,通过去模糊化可得到山洪引发的

线路故障率.
６．２．３　泥石流引发的线路故障率

泥石流影响杆塔灾害的主要因素[５２]除了山洪

的 致 灾 因 素 外,还 有 松 散 固 体 物 质 的 稳 定 系

数Kd
[５４].

　Kd＝
(ρsatgH ＋ρmgd)cosφ－[

ρmgdsinφ＋ρgHtanφ＋
→

←
((ρs－ρ)gH ＋ρgd)]tanχ＋b

(ρsatgH ＋ρmgd)sinφ
(３７)

式中:χ为松散物质的内摩擦角,b为内聚力,二者

取值可参考线路设计手册[５５];ρsat为饱水后松散固

体物质的密度;ρm 为含沙水流的密度;ρs 为固体松

散物质密度;ρ为水密度;H 为饱和松散固体物质厚

度;d为坡面出口处的径流深度,其计算表达式[５６]

如式(３８)所示.
d＝８６．４(λhN０L０I)０．６J－０．３ (３８)

式中:λh 为坡面汇流系数[５７],表示降雨量转化为地

表径流的比例;N０ 为山坡的滞留系数,取值０．２~
０．３;L０ 为坡顶到坡面出口处的距离;I为降雨强度;
J为山坡的平均坡降,即tanφ.

将上述因素综合为两个系数,即泥石流强度系

数Ed 及杆塔易损系数λt.

Ed＝
αcαkαhS１′S２

Kd
Re′ (３９)

　　其模糊隶属度函数见附录A图A４.而λt则与

式(３５)相同.附录A表A３给出了这两个参数组成

的４９条模糊规则,通过去模糊化可得到泥石流引发

的线路故障率.
６．２．４　线路在暴雨中的总故障率

设线路i的档j的山洪、滑坡和泥石流灾害下

的故障率分别为Pij．mf,Pij．ls,Pij．df.假设各档内及

档间不同类型故障相互独立.第j档的故障率为:
PR．ij＝１－(１－Pij．mf)(１－Pij．ls)(１－Pij．df)

(４０)
　　线路i的故障率为:

PR．i＝１－∏
z

j＝１

(１－PR．ij) (４１)

６．３　台风及暴雨共同作用下的线路故障率计算

复合灾害下的电网故障率评估将在后续文章详

细介绍.

７　仿真算例

现行的架空输电线路设计规范(GB５０５４５—
２０１０)规定:１１０~３３０kV线路的设计风速不低于

２３．５m/s;５００~７５０kV 线路的设计风速不低于

２７m/s.因此,本文假定２２０kV及５００kV线路最

大设计风速分别为２５m/s及３０m/s,安全系数设

６２

２０１６,４０(２) 学术研究
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为２．５.
以江西省赣州地区线路参数比较完整的２２条

２２０kV和６条５００kV输电线为例.导线型号分别

为２×LGJ２４０/３０和４×LGJ４００/５０;绝缘子串型为

单悬垂串型,片数分别为１４片和２８片.仿真中,
K１ 和K２ 的取值均为１０Ｇ６,K３ 的取值为０．０１,T１,
T２,T３ 的取值分别为μlσl/ln１０４,μtHt/ln１０４,
La/ln１０５,前期有效降雨量为３０．０mm.
７．１　台风和暴雨参数

表３给出了台风及暴雨登陆江西赣州后相邻

３个场景的相关信息,时间间隔为１h,降雨覆盖范

围和台风风场范围一致.

表３　不同场景下的台风和暴雨参数
Table３　Parametersoftyphoonand
rainstormunderthreescenarios

场
景

台风和暴雨参数

台风中心位置
最大风速/
(ms－１)

十级风圈
半径/km

七级风圈
半径/km

降雨量/
mm

１ (１１５．１°E,２５．５°N) ３５．０ ２５０ ４００ １５．０

２ (１１５．０°E,２５．８°N) ３０．０ １５０ ３５０ １５．０

３ (１１４．９°E,２６．０°N) ２０．０ ０ ２５０ １０．０

７．２　线路走廊风速和降雨量的计算

以场景３下２２０kV厂龙Ⅰ线为例来说明线路

走廊的地理环境对风速和降雨量的影响.假定山地

的高程为２００m,坡度为２０°;丘陵的高程为１００m,
坡度为１０°.由附录B表B１给出的仿真结果可知:
气流经过山地和丘陵等微地形时,风力增强,降雨量

增加,线路故障率增大.说明在计算线路故障率时,
计及微地形影响的重要性.
７．３　线路故障率仿真结果

２８条线路在３种场景下由台风和暴雨引发的
故障率如附录B表B２所示.可知:①输电线路的

长度、距台风中心的距离以及走向的不同,使得同一

时段内不同线路的故障率不同;②随着台风中心位

置由场景１向场景３移动,其最大风速逐渐减小,台
风风场强度减弱,使得线路故障率逐渐减小;但由于

台风风场的对称性以及线路与风速夹角的改变,使
得部分线路故障率并不呈现单调减小,如厂龙Ⅰ、Ⅱ
线和白溧线;③场景１、场景２和场景３的降雨量分

别为１５,１５,１０mm,随着降雨时间的持续,有效降

雨量增加,所有线路的故障率都不断增大.

８　结语

为有效防御台风及暴雨引发大范围停电,除了

必须跟踪气象数据及轨迹外,还应该掌握输电走廊

的地形、地质及植被等非电气量数据、电气设备的位

置及走向.基于自然灾害动力学规律,预报各设备

受灾场景及其故障率的时空演变,按各潜在故障关

注度的大小排序;修改传统的在线安全分析功能采

用的不变的预想故障表,并作为与电网安全稳定分

析的信息接口.由于被优先关注的总是当时风险最

大的那些潜在故障,故防御系统对台风及暴雨灾害

有一定的自适应能力.需要进一步考虑综合利用气

象卫星、就地布置的自动气象站、多普勒雷达等信

息,并不断改进算法.

附录 见 本 刊 网 络 版(http://www．aepsＧinfo．
com/aeps/ch/index．aspx).

参 考 文 献

[１]胡亚敏,宋丽莉,刘爱君,等．近５８年登陆我国热带气旋的气候

特征分析[J]．中山大学学报(自然科学版),２００８,４７(５):１１５Ｇ
１２１．
HUYamin,SONG Lili,LIU Aijun,etal．Analysisofthe
climaticfeaturesoflandfalltropicalcyclonesinChinaduringthe
past５８years[J]．ActaScientiarum Naturalium Universitatis
Sunyatseni,２００８,４７(５):１１５Ｇ１２１．

[２]张勇．输电线路风灾防御的现状与对策[J]．华东电力,２００６,

３４(３):２８Ｇ３１．
ZHANG Yong．Statusquo of wind hazard preventionfor
transmissionlinesandcountermeasures[J]．EastChinaElectric
Power,２００６,３４(３):２８Ｇ３１．

[３]唐斯庆,张弥,李建设,等．海南电网“９２６”大面积停电事故的

分析与总结[J]．电力系统自动化,２００６,３０(１):１Ｇ７．
TANGSiqing,ZHANG Mi,LIJianshe,etal．Review of
blackout in Hainan on September ２６th—cause and
recommendation[J]．AutomationofElectricPowerSystems,

２００６,３０(１):１Ｇ７．
[４]吴明祥,包建强,叶尹,等．超强台风“桑美”引起温州电网输电线

路事故的分析[J]．电力建设,２００７,２８(９):３９Ｇ４１．
WUMingxiang,BAOJianqiang,YEYin,etal．Transmission
lineaccidentanalysisofWenzhougridcausedbysupertyphoon
“SAOMAI”[J]．ElectricPowerConstruction,２００７,２８(９):３９Ｇ
４１．

[５]彭向阳,黄志伟,戴志伟．配电线路台风受损原因及风灾防御措

施分析[J]．南方电网技术,２０１０,４(１):９９Ｇ１０２．
PENGXiangyang,HUANGZhiwei,DAIZhiwei．Analysison
thecauseofdistributionline’sdamageduringtyphoonand
counteractmeasures[J]．SouthernPowerSystem Technology,

２０１０,４(１):９９Ｇ１０２．
[６]韩昌．上海常见气象灾害及电力系统安全应对策略[J]．上海电

力,２００８(５):４４０Ｇ４４２．
HAN Chang． Countermeasure strategy of common
meteorologicaldisastersinShanghaiandelectricpowersafety
[J]．ShanghaiElectricPower,２００８(５):４４０Ｇ４４２．

[７]南方电 网 全 力 抢 修 粤 桂 滇 受 暴 雨 影 响 电 力 设 施[EB/OL]．
[２０１２Ｇ０６Ｇ２６]．http://www．sasac．gov．cn/n１１８０/n１２２６/n２４１０/

n３１４４０９/１４６１８３１１．html．
[８]北京遭遇６１年不遇特大暴雨[EB/OL]．[２０１２Ｇ０７Ｇ２３]．http://

www．indaa．com．cn/pl２０１１/hottopics２０１２/bjdbydwyg/２０１２０７/

t２０１２０７２３_１０９２５１５．html．
[９]严明良,王锰,于波,等．基于模糊聚类分型的数值产品暴雨预报

７２

吴勇军,等　台风及暴雨对电网故障率的时空影响



释用方法[J]．气象科学,２００８,２８(５):５８１Ｇ５８５．
YANMingliang,WANGMeng,YUBo,etal．Aheavyrainfall
forecast method based on fuzzy cluster typing by using
application and interpretation of NWP [J]． Scientia
MeteorologicalSinica,２００８,２８(５):５８１Ｇ５８５．

[１０]XUE Y S,XIAO SJ．Generalizedcongestion ofpower
systems:insightsfromthemassiveblackoutsinIndia[J]．
JournalofModernPowerSystemsandCleanEnergy,２０１３,

１(２):９１Ｇ１００．
[１１]XUEYS,CAIB,JAMESG,etal．Primaryenergycongestion

ofpowersystems[J]．JournalofModernPowerSystemsand
CleanEnergy,２０１３,２(１):３９Ｇ４９．

[１２]薛禹胜．综合防御由偶然故障演化为电力灾难———北美“８

１４”大停电的警示[J]．电力系统自动化,２００３,２７(１８):１Ｇ５．
XUEYusheng．ThewayfromasimplecontingencytosystemＧ
wide disaster—lessons from the eastern interconnection
blackoutin２００３[J]．AutomationofElectricPowerSystems,

２００３,２７(１８):１Ｇ５．
[１３]薛禹胜,肖世杰．综合防御高风险的小概率事件:对日本相继天

灾引发大停电及核泄漏事件的思考[J]．电 力 系 统 自 动 化,

２０１１,３５(８):１Ｇ１１．
XUEYusheng,XIAOShijie．Comprehensivelydefendinghigh
riskeventswithlowprobability[J]．AutomationofElectric
PowerSystems,２０１１,３５(８):１Ｇ１１．

[１４]BROWNRE．Changinginfrastructurerequirementsformajor
weatherevents[C]//IEEEPowerandEnergySocietyGeneral
Meeting,July２２Ｇ２６,２０１２,SanDiego,USA:３p．

[１５]薛禹胜,费圣英,卜凡强．极端外部灾害中的停电防御系统构

思:(一)新的挑战与反思[J]．电力系统自动化,２００８,３２(９):１Ｇ
６．
XUEYusheng,FEIShengying,BUFanqiang．Upgradingthe
blackoutdefenseschemeagainstextremedisasters:Partone
newchallengesandreflection[J]．AutomationofElectricPower
Systems,２００８,３２(９):１Ｇ６．

[１６]薛禹胜,费圣英,卜凡强．极端外部灾害中的停电防御系统构

思:(二)任务与展望[J]．电力系统自动化,２００８,３２(１０):１Ｇ５．
XUEYusheng,FEIShengying,BUFanqiang．Upgradingthe
blackoutdefenseschemeagainstextremedisasters:Parttwo
tasksand prospects [J]．Automation of Electric Power
Systems,２００８,３２(１０):１Ｇ５．

[１７]薛禹胜．时空协调的大停电防御框架:(一)从孤立防线到综合

防御[J]．电力系统自动化,２００６,３０(１):８Ｇ１６．
XUE Yusheng． SpaceＧtime cooperative framework for
defendingblackouts:Partone　fromisolateddefenselinesto
coordinateddefending[J]．Automation of Electric Power
Systems,２００６,３０(１):８Ｇ１６．

[１８]薛禹胜．时空协调的大停电防御框架:(二)广域信息、在线量化

分析和自适应优化控制[J]．电力系统自动化,２００６,３０(２):１Ｇ
１０．
XUE Yusheng． SpaceＧtime cooperative framework for
defending blackouts: Part two 　 reliable information,

quantitativeanalysesandadaptivecontrols[J]．Automationof
ElectricPowerSystems,２００６,３０(２):１Ｇ１０．

[１９]薛禹胜．时空协调的大停电防御框架:(三)各道防线内部的优

化和不同防线之间的协调[J]．电力系统自动化,２００６,３０(３):１Ｇ
１０．
XUE Yusheng． SpaceＧtime cooperative framework for

defendingblackouts:Partthree　optimizationandcoordination
ofdefenseＧlines[J]．AutomationofElectricPowerSystems,

２００６,３０(３):１Ｇ１０．
[２０]王昊昊,罗建裕,徐泰山,等．中国电网自然灾害防御技术现状

调查与分析[J]．电力系统自动化,２０１０,３４(２３):５Ｇ１０．
WANG Haohao, LUO Jianyu, XU Taishan, et al．
Questionnairesurveyandanalysisofnaturaldisasterdefense
techniquesofpowergridsinChina[J]．AutomationofElectric
PowerSystems,２０１０,３４(２３):５Ｇ１０．

[２１]薛禹胜,吴勇军,谢云云,等．停电防御框架向自然灾害预警的

拓展[J]．电力系统自动化,２０１３,３７(１６):１Ｇ９．
XUEYusheng,WUYongjun,XIEYunyun,etal．Extension
ofblackoutdefenseschemetonaturaldisastersearlyＧwarning
[J]．AutomationofElectricPowerSystems,２０１３,３７(１６):１Ｇ
９．

[２２]王昊昊,徐泰山,李碧君,等．自适应自然环境的电网安全稳定

协调防御系统的应用设计[J]．电力系统自动化,２０１４,３８(９):

１４３Ｇ１５１．DOI:１０．７５００/AEPS２０１３１１２１００６．
WANG Haohao,XU Taishan,LIBijun,etal．Designof
coordinated prevention system in selfＧadapting natural
environmentforsafety and stability ofpower grid[J]．
AutomationofElectricPowerSystems,２０１４,３８(９):１４３Ｇ
１５１．DOI:１０．７５００/AEPS２０１３１１２１００６．

[２３]王守礼．微地形微气象对送电线路的影响[M]．北京:中国电力

出版社,１９９４．
[２４]陈启新．地 形 高 差 对 风 速 影 响 的 探 讨[J]．山 西 水 利 科 技,

２００２(１):１０Ｇ１２．
CHENQixin．Discussingintoinfluenceoftopographicheight
difference on wind velocity [J]．Shanxi Hydrotechnics,

２００２(１):１０Ｇ１２．
[２５]包博,程韧俐,熊小伏,等．一种计及微地形修正的输电线台风

风险预警方法[J]．电力系统保护与控制,２０１４,４２(１４):７９Ｇ８６．
BAOBo,CHENGRenli,XIONGXiaofu,etal．Atyphoon
risk early warning method for power transmission line
considering microＧterrain correction [J]．Power System
ProtectionandControl,２０１４,４２(１４):７９Ｇ８６．

[２６]傅抱璞．地形和海拔高度对降水的影响[J]．地理学报,１９９２,

４７(４):３０２Ｇ３１４．
FU Baopu．The effects oftopography and elevation on
precipitation[J]．ActaGeographicaSinica,１９９２,４７(４):３０２Ｇ
３１４．

[２７]廖菲,洪延超,郑国光．地形对降水的影响研究概述[J]．气象科

技,２００７,３５(３):３０９Ｇ３１６．
LIAOFei,HONG Yanchao,ZHENG Guoguang．Reviewof
orographic influences on surface precipitation [J]．
MeteorologicalScienceandTechnology,２００７,３５(３):３０９Ｇ
３１６．

[２８]陈明,傅抱璞,于强．山区地形对暴雨的影响[J]．地理学报,

１９９５,５０(３):２５６Ｇ２６３．
CHENMing,FUBaopu,YUQiang．Influenceoftopography
onstormrainfall[J]．ActaGeographicaSinica,１９９５,５０(３):

２５６Ｇ２６３．
[２９]BILLINTON R,SINGH G．Application ofadverse and

extreme adverse weather: modeling in transmission and
distributionsystemreliabilityevaluation[J]．IEEProceedings:

Generation,TransmissionandDistribution,２００６,１５３(１):

１１５Ｇ１２０．

８２

２０１６,４０(２) 学术研究



http://www．aepsＧinfo．com

[３０]王兆坤．洪涝灾害下电力损失及停电经济影响的综合评估研究

[D]．长沙:湖南大学,２０１２．
[３１]姚恺丰,于继来,徐泰山,等．热带气旋引发电网群发性故障的

动态事故集生成方法[J]．电网技术,２０１４,３８(６):１５９３Ｇ１５９９．
YAOKaifeng,YUJilai,XU Taishan,etal．A methodto
generatedynamicaccidentsetforpowergridclusteredfaults
causedbytropicalcyclone[J]．PowerSystem Technology,

２０１４,３８(６):１５９３Ｇ１５９９．
[３２]邵振国,林智敏,林韩,等．在线安全预警中的预想事故生成[J]．

电力系统自动化,２００８,３２(７):１５Ｇ１８．
SHAO Zhenguo,LIN Zhimin,LIN Han,etal．Online
determinationofpredictivecontingencyinsecurityforewarning
analysis[J]．AutomationofElectricPowerSystems,２００８,

３２(７):１５Ｇ１８．
[３３]赵文元,杨保东．输电线路风偏故障的预防和抑制[J]．电力学

报,２００４,１９(１):５９Ｇ６１．
ZHAO Wenyuan,YANGBaodong．Defendingandcontroling
windleanoftransmissionline[J]．JournalofElectricPower,

２００４,１９(１):５９Ｇ６１．
[３４]胡毅．５００kV输电线路风偏跳闸的分析研究[J]．高电压技术,

２００４,３０(８):９Ｇ１０．
HU Yi．Studyontripcausedby windageyaw of５００kV
transmissionline[J]．HighVoltageEngineering,２００４,３０(８):

９Ｇ１０．
[３５]张珍,李世海,马力．重庆地区滑坡与降雨关系的概率分析[J]．

岩石力学与工程学报,２００５,２４(１７):３１８７Ｇ３１９１．
ZHANG Zhen,LIShihai,MA Li．Probabilityanalysisof
relationshipbetweenlandslideandrainfallinChongqingarea
[J]．ChineseJournalofRock MechanicsandEngineering,

２００５,２４(１７):３１８７Ｇ３１９１．
[３６]盛晓杰．基于边坡危险性区划的降雨型滑坡预报预警方法研究

及应用[D]．重庆:重庆大学,２０１１．
[３７]魏丽,单九生,朱星球．植被覆盖对暴雨型滑坡影响的初步分析

[J]．气象与减灾研究,２００６,２９(１):２９Ｇ３３．
WEILi,SHANJiusheng,ZHUXingqiu．Preliminaryanalysis
oftheimpactofforestcoveronlandslidetriggeredbytorrential
rainfall[J]．MeteorologyandDisasterReduction Research,

２００６,２９(１):２９Ｇ３３．
[３８]唐邦兴,吴积善．山地自然灾害(以泥石流为主)及其防治[J]．地

理学报,１９９０,４５(２):２０２Ｇ２０９．
TANG Bangxing, WU Jishan．Mountain naturalhazards
dominated(mainlydebrisflow)andtheirprevention[J]．Acta
GeographicaSinica,１９９０,４５(２):２０２Ｇ２０９．

[３９]WUYJ,XUEYS,WANGH H,etal．Extensionofpower
systemearlyＧwarningdefenseschemesbyintegratingtyphoon
information[C]//２ndInternationalConferenceonSustainable
PowerGenerationandSupplyonSUPERGEN,September８Ｇ９,

２０１２,Hangzhou,China:７p．
[４０]MIYAZAKI M, UNEO T, UNOKI S． Theoretical

investigationsoftyphoonsurgesalongtheJapanesecoast(II)
[J]．OceanographicalMagazine,１９６２,１３(２):１０３Ｇ１１８．

[４１]陈孔沫．一种新的台风风场分布模式[J]．海洋科学,１９９０(３):１Ｇ
５．
CHEN Kongmo．A new model of typhoon wind field
distribution[J]．MarineSciences,１９９０(３):１Ｇ５．

[４２]朱瑞兆．风压计算的研究[M]．北京:科学出版社,１９７６．

[４３]韩卫恒,刘俊勇,张建明,等．冰冻灾害下计入地形及冰厚影响

的分时段电网可靠性分析[J]．电力系统保护与控制,２０１０,

３８(１５):８１Ｇ８６．
HAN Weiheng,LIU Junyong,ZHANG Jianming,etal．
Powersystem timeＧsection reliability assessment analysis
considering topography and icing underfreezing disaster
weather[J]．PowerSystem ProtectionandControl,２０１０,

３８(１５):８１Ｇ８６．
[４４]中华人民共和国城乡建设环境保护部．建筑荷载规范:GBJ９—

８７[S]．１９８８．
[４５]中华人民共和国建设部．建筑结构荷载规范:GB５０００９—２００１

[S]．２００２．
[４６]王守礼,李家垣．电力气候[M]．北京:气象出版社,１９９４．
[４７]黄新波,陈荣贵,王孝敬,等．输电线路在线监测与故障诊断

[M]．北京:中国电力出版社,２００８:１５７Ｇ１９６．
[４８]谢云云,薛禹胜,文福拴,等．冰灾对输电线路故障率影响的时

空评估[J]．电力系统自动化,２０１３,３７(１８):３２Ｇ４１．
XIEYunyun,XUE Yusheng,WENFushuan,etal．SpaceＧ
timeevaluationforimpactoficedisasterontransmissionline
faultprobability[J]．AutomationofElectricPowerSystems,

２０１３,３７(１８):３２Ｇ４１．
[４９]熊铁华,梁枢果,邹良浩．风荷载下输电铁塔的失效模式及其极

限荷载[J]．工程力学,２００９,２６(１２):１００Ｇ１０４．
XIONGTiehua,LIANGShuguo,ZOU Lianghao．Dominant
failuremodesofatransmissiontoweranditsultimatecapacity
underwindload[J]．EngineeringMechanics,２００９,２６(１２):

１００Ｇ１０４．
[５０]龙立宏,胡毅,李景禄,等．风向与水平面夹角对风偏计算影响

的研究[C]//中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十二

届学术年会,２００６年１０月１日,南京市．
[５１]殷坤龙．滑坡灾害预测预报[M]．武汉:中国地质大学出版社,

２００４．
[５２]王礼先,于志民．山洪及泥石流灾害预报[M]．北京:中国林业出

版社,２００１．
[５３]张艳艳．滑坡灾害下输电塔易损性评估模型研究[D]．重庆:重

庆大学,２０１４．
[５４]匡乐红．区域暴雨泥石流预测预报方法研究[D]．湖南:中南大

学,２００６．
[５５]国家电力公司东北电力设计院．电力工程高压送电线路设计手

册[M]．２版．北京:中国电力出版社,２０１１．
[５６]林平一．小汇水面积暴雨径流计算法(增订本)[M]．北京:水利

电力出版社,１９５８:７Ｇ２２．
[５７]华东电力设计院．电力工程水文技术规程:DL/T５０８４—１９９８

[S]．１９９８．

吴勇军(１９８６—),男,博士研究生,主要研究方向:电力

系统外部灾害防御.EＧmail:cqwuyongjun_＠１２６．com
薛禹胜(１９４１—),男,通信作者,博士生导师,中国工程

院 院 士,主 要 研 究 方 向:电 力 系 统 自 动 化.EＧmail:
xueyusheng＠sgepri．sgcc．com．cn

谢云云(１９８５—),男,讲师,主要研究方向:电力系统外

部灾害防御.EＧmail:yunyunＧxie＠１６３．com
(编辑　万志超)

(下转第８３页　continuedonpage８３)

９２

吴勇军,等　台风及暴雨对电网故障率的时空影响



http://www．aepsＧinfo．com

李士动(１９８９—),男,通信作者,硕士,主要研究方向:电

动汽车接入电网、电力系统运行优化.EＧmail:lsd．yes＠１６３．
com

施泉生(１９６１—),男,教授,主要研究方向:电力经济与

管理科学.
赵文会(１９７７—),女,博士,教授,主要研究方向:电力能

源经济、系统分析与优化.

(编辑　顾晓荣)

AMultiＧobjectiveOptimizationBasedBiddingModelwithVehicleＧtoＧgridReserveProvisionConsidered

LIShidong１ SHIQuansheng２ ZHAOWenhui２ YUJinlong３ YUHaoming４

 １敭StateGridTaianPowerSupplyCompany Taian２７１０００ China 
２敭CollegeofEconomicsandManagement ShanghaiUniversityofElectricPower Shanghai２０００９０ China 

３敭StateGridHuangshanPowerSupplyCompany Huangshan２４５０００ China 
４敭StateGridYantaiPowerSupplyCompany Yantai２６４０００ China 

Abstract TheprovisionofvehicleＧtoＧgrid V２G reserveandtheoptimalallocationofreserveresourcesisstudied敭Firstly the
markettradingmechanismofV２Greserveisdeveloped onthebasisofwhichakindofequivalenttransformationcapableof
exactlyestimatingtherealＧtimeavailablepowercapacityofV２Gisproposed敭Secondly chanceconstrainedprogrammingis
adoptedtoreflectsuchstochasticfactorsasloadfluctuation unitoutageandV２Goutputerrors andabidding model
consideringeconomics reliabilityandcarbonemissionisdeveloped敭Thirdly aninteractiveoptimizationmethodisusedtodeal
withthemultiＧobjectivemodel whichissolvedbyanadvancedparticleswarmoptimizationalgorithmcombinedwithstochastic
simulation敭Finally simulationisconducted andtheresultsshowthevalidityoftheequivalenttransformationmethodaswell
asthemultiＧobjectivereservebiddingmodel敭
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localmeteorologicaldata敭AspatialＧtemporalearlyＧwarning methodagainstthesenaturaldisastersisproposed敭Firstly 
accordingtotheinformationofmeteorology environment topographyandgeomorphology thespatialＧtemporalevolution
trendsoftyphoonsandrainstormscanbepredictedandmodified敭Then theprobabilityoffaultssuchasbrokenlines 
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