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基于分布式同步方法的智能变电站采样值组网技术
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摘要:通过对国内外智能变电站过程层采样值传输组网方式的研究,重点对点对点传输方式和交

换机组网传输方式加以分析,总结分析了常见组网方式的特点,并针对其不足,提出了智能变电站

分布式同步采样值组网技术方案。与原组网方案相比,新方案的主要长处在于不依赖全局同步系

统,从而进一步提高了过程层网络的可靠性。该方案的研究成果已应用于苏州110kV沈巷变电

站智能化改造。
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0 引言

智能变电站的建设是实现智能电网的重要环

节,其整体建设水平将直接影响智能电网的总体高

度[1-2]。根据国家电网公司的统一部署,为了满足

“大运行”和“大检修”的需求,也为各电压等级变电

站无人值守提供技术支撑,一大批新设备、新技术和

新系统在智能变电站中得到了应用[3-5]。新一代智

能变电站有望继交直流特高压输电之后成为电网技

术发展的另一个里程碑。
在智能变电站建设中,数字化采样的变电站保

护/测控装置需要对接入的电压、电流实现同步采

样[6]。目前影响同步采样实现方法的主要因素是采

样值的传输方式和时间同步技术。当采样值以组网

方式传输时,在网络技术的支持下,可以高效优化变

电站过程层网络,并为实现对运行数据的全面监测

和记录提供技术手段。然而,由于网络交换机数据

包交换的延迟非对称性、数据包端口排队等不确定

因素的影响,传输延迟[7]的抖动可能较大,如不使用

外同步,接收设备无法精确恢复数据同步,不同合并

单元间也由于延迟的不确定性而不能使用点对点方

式的算法实现采样同步。因此,目前采样值组网的

系统中,通常必须配备一个全局的同步系统,以实现

全系统的采样同步[8]。然而,当同步系统故障时,所
有采样组网相关设备都可能因缺少统一的同步参照

而发生异常。常规依赖使用全局同步系统的组网方

式有可能发生智能变电站全部二次设备异常运行的

可靠性隐患。因此,在以往的智能变电站建设中,采
用采样值组网的方式始终成为一个重要的问题焦

点,制约了高效优化变电站过程层通信网络技术方

案的应用效果;即便同步系统采用设备冗余备份技

术以提升可靠性,也难以避免在同步设备切换时仍

有可能因同步抖动而影响组网设备的稳定运行。
本文通过对国内外智能变电站过程层采样值传

输组网方式的研究,重点对点对点传输方式和交换

机组网传输方式加以分析,总结归纳了常见组网方

式的特点,并针对其不足,提出了智能变电站分布式

同步采样值组网的技术方案。

1 智能变电站过程层采样值组网技术现状

智能变电站过程层采样值组网方案目前主要采

用点对点以太网连接和以太网交换机组网方式:点
对点方式可以不需要全局同步,以太网交换机组网

方式一般还需要全局同步,从工程的实用化考虑,两
种方式各有长处和不足。
1.1 采样值点对点连接

1.1.1 点对点连接

图1所示为过程层采样值点对点方案[9]。点对

点连接时,合并单元的输出与保护装置通过光纤直

接连接,通过采样值网与测控装置连接。ECVT表

示电子式电流电压互感器。
点对点连接时,合并单元与保护测控装置之间

不需要同步,保护和测控装置端能根据各输入延迟

进行补偿而实现各输入间的采样值同步[10]。
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图1 过程层采样值点对点方案
Fig.1 Point-to-pointschemeforsampledvalues

intheprocesslayer

1.1.2 点对点以太网采样值的接收与插值

图2为基于点对点的以太网接口,其中DSP表

示数字信号处理器。由于合并单元的晶振与保护处

理器的晶振不同,并且采样的时间点与合并单元的

数据点时刻并不相等,因此需要通过保护数据采集

来对数据进行整形与插值,供保护与测量使用。
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图2 基于采样值点对点方案的以太网接口
Fig.2 Ethernetinterfacebasedonpoint-to-point

schemeforsampledvalues

点对点以太网采样值方式具有如下特点。
1)合并单元间不需要同步,可实现多接口同步

采样,使用简单。
2)采样值额定延迟的精确度对采样精确度有较

大影响,对延迟抖动的要求较高。
3)对每个需要采样值数据的设备,合并单元都

需要准备数据口。
4)保护装置需要的接口多,装置较复杂,现场因

需要增加输入量而改动硬件。
1.2 采样值组网

采样值组网单纯从技术角度上看是比较理想化

的方案,技术先进,系统整体结构简单,扩展方便,但
实际工程使用上,还存在较多问题,为此目前应用相

对较少。图3为过程层采样值组网方案,与点对点

方案的差别为合并单元、保护装置等均与交换机连

接,合并单元的输出经过交换机按多播交换后,转发

到各保护测控装置中。采样值组网时,按照目前的

技术,合并单元、保护装置、测控装置间都需要严格

同步,由全局统一的同步系统同步每个装置;同步的

方法主要有光纤秒脉冲同步、IEEE1588协议同步

等。使用光纤秒脉冲同步需要建独立的光纤网络,
工程实施较复杂;而IEEE1588协议同步通过交换

机实现,不需要建独立的物理网络,但要求交换机、

保护测控装置的采样接口等都支持IEEE1588
协议。
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图3 过程层采样值组网方案
Fig.3 Networkingschemeforsampledvalues

intheprocesslayer

图4所示为基于采样值组网的接口,可以看出,
与点对点方案相比,采样值组网接口多了同步脉冲

输入。
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图4 基于采样值组网的接口
Fig.4 Interfacebasedonnetworkingscheme

forsampledvalues

2 现有采样值组网方案的不足

由上可见,采样值组网方式具有如下特点。
1)目前合并单元、保护测控装置等设备之间必

需同步,同步系统故障将影响整站的运行,是影响可

靠性的关键。
2)采用全局同步,所有合并单元总在同时刻发

送数据,交换机的瞬时流量巨大,对交换机工作的稳

定性可能有影响。
3)保护测控装置基于全局统一的同步系统,易

于确定等分同步点。
4)系统整体结构相对简单,可扩展性好,扩建新

设备的接入可不涉及老设备改造或升级。
然而,由于采样值同步方案使用全局同步系统,

存在以下不足。
1)系统复杂,设备较多,要求设备双同步脉冲输

入,并能够自主切换。
2)当采样值组网传输时,由于交换机数据交换

的延迟、端口排队等不确定因素的影响,数据传输的

延迟抖动较大,如不使用外同步,接收设备无法精确

地实现不同间隔合并单元间数据的同步,影响装置

正常运行。
3)当前时钟源故障,切换到另一个时钟源时,时

钟脉冲存在切换问题,可能造成测量不正确,也可能

—16—

·研制与开发· 赵家庆,等 基于分布式同步方法的智能变电站采样值组网技术



造成保护误动。
因此,设计出一种既具备采样值组网传输方式

的结构简单、资源共享、扩展性好等优点,又不依赖

于外部全局同步系统的采样值组网传输解决方案,
发挥出采样值组网传输的技术经济优势,在智能变

电站的建设中具有十分重要的意义。

3 基于分布式同步方法的采样值组网方案

3.1 基于IEEE1588协议的同步机制

IEEE1588精密时间协议规定了分散在测量和

控制系统内的各节点上独立运行的时钟同步的机制

及方法,以达到较高的精度和准确度。这些时钟在

一个通信网络中互相通信,按树形方式组织和管理,
按主从方式校准和跟踪。IEEE1588协议定义了

4种同步报文(同步(Sync)、跟随(Follow_up)、网络

延迟时间请求(Delay_Request)、网络延迟时间响应

(Delay_Request))和一组管理报文。一个主时钟

(简称主钟)与一个从时钟(简称从钟)的同步过程如

下。
1)主节点定时向从节点发送一个“同步”报文。

这个报文是由主节点打上预计的发送时间标记的报

文。由于预计的发送时间和实际的发送报文发送本

身可能的延迟,实际时间标记不能随“同步”报文一

起发送。这个“同步”报文在接收端被从节点打上接

收时间标记。
2)主节点向从节点发送一个“跟随”报文,这个

报文包含先前的“同步”报文准确的发送时间的标

记。从节点利用这两个时间标记可以得到它与主节

点的延迟,据此可调整它的时钟频率。
3)从节点向主节点发送“网络延迟时间请求”报

文。这个报文是由从节点标记其发送时间戳,由主

节点标记其接收时间戳。
4)主节点向从节点返回一个“网络延迟时间响

应”报文,这个报文带着先前的“网络延迟时间请求”
报文准确的接收戳,从节点利用这个时间和由它所

记录的准确的发送时间,可计算出主节点和从节点

之间的网络的传输延迟并调整它的时钟偏差。
为了能实现高精度时钟同步系统,本研究中为

IEEE1588协议的实现提供了两个关键技术:①由

硬件实现的高精度时间戳,由高度精确的实时时钟

驱动,硬件直接监测特定报文,标记准确的时间戳;
②高稳定度的本地时钟和本地时钟频率的自动调

节。
3.2 方案设计

传统的采样值组网方案中,同步系统故障将影

响整站的运行,是影响可靠性的关键,为此消除对全

局同步系统的需求成为解决问题的关键。本文提出

了分布式同步采样值组网方案,如图5所示。
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图5 分布式同步采样值组网方案
Fig.5 Distributedsynchronousnetworkingscheme

forsampledvalues

本文提出的方案与原组网方案相比,差别在于

不依赖全局同步系统。分布式同步采样值组网技术

的工作方式如下。
1)交换机采用支持IEEE1588协议的交换机,

设计IEEE1588协议工作在E2E模式下[11]。
2)每个合并单元内有一个IEEE1588协议主

钟,该主钟按自身晶振(误差小于5×10-6)自由运

行,不与外部IEEE1588协议时钟或秒脉冲同步;
合并单元按照这个主钟的节拍发送采样值报文,采
样计数器值也按照此主钟的秒节拍发送。对此

IEEE1588协议主钟的确切时间没有要求,只要能

够稳定运行即可。
3)采样值输出设备根据配置内容(报文类型/通

道定义)按主钟的秒等分周期间隔输出采样值报文。
4)过程层网络交换机支持透明时钟协议,并支

持虚拟局域网、注册组播协议功能。
5)保护/测控装置根据合并单元的个数实现多

个IEEE1588协议从钟,自动扩展实现相对应的多

个从钟,每个IEEE1588协议从钟对应于一个合并

单元,跟踪对应合并单元的IEEE1588协议主钟。
从钟在跟踪主钟时,根据钟差判断时钟锁定(误差小

于200ns),只有当跟踪锁定时才认为计算的采样值

有效。
目前,IEEE1588协议虽然已在很多方面实现,

但现有解决方案中没有能够在单个以太网接口上实

现多个IEEE1588协议从钟的方案,一个以太网端

口只能实现一个从钟[12-13]。另外,由于需要的从钟

数量是不确定的,为此需要找到一个通用的硬件方

案解决不同时钟的时标问题,才能够使分布式同步

真正实现。本研究在已有运行稳定、功能齐全的以

太网介质访问控制(MAC)IPCORE上自行开发实

现多个从钟,方案如图6所示。
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图6 多从钟实现框图
Fig.6 Realizationofmultipleslaveryclocks

实现多个从钟的方法及要点如下。
1)在现场可编程门阵列(FPGA)内设置一个自

由时标计数器,它计数直到32位计数值满时归零。
2)利用DSP内定时器产生采样中断,中断脉冲

送至FPGA内,更新采样中断步计数器,同时锁存

自由时标计数器值。
3)发送/接收以太网包,在首字节第一位发送和

接收时刻记录自由计数器值和采样值当前步值。
4)DSP根据配置维护多个软从钟,这些从钟总

在采样中断处理时得到更新,更新时记录当前的采

样时标锁存器值,如图7所示。
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图7 基于分布式采样值组网的接口
Fig.7 Interfacebasedondistributednetworking

schemeforsampledvalues

5)得到以太网包时标,根据来源 MAC确定所

属合并单元和对应从钟,根据时戳值,与当前从钟的

时戳值,确定以太网包时标从钟时间,从而可进行

IEEE1588协议从钟跟踪计算。
上述方法中每个从钟用同一个自由计数器值更

新,避免每个从钟都用硬件实现的需要,从而可以根

据需要维护多个时钟。以太网打时标的方法:对每

个接收包全部打时标,需要时使用,而对发送包仅指

定需要打时标才产生时标存入到时标队列。
6)保护/测控装置内部仍然设有全局的独立采

样脉冲,对于每个从钟,采样脉冲到来时刻可精确得

到此采样脉冲对应于从钟的时间,进而得到从钟等

分同步脉冲位置。由于主钟和从钟对时间已知,所
以采样脉冲与采样数据点间的时间关系是明确的。
7)在保护/测控装置内部设有一个全局的内部

采样脉冲,利用各从钟之间的相对时差及通道固定

延迟,折算出对应的等分同步脉冲序号,采用逐点可

移动动态数据窗,利用回溯差值算法,实现多个未经

外同步的采样值输出设备的采样数据在一个采样值

接收设备内的同步。综上所述,基于分布式同步方

法的智能变电站采样值组网原理图如图8所示。
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图8 基于分布式同步方法的智能
变电站采样值组网原理

Fig.8 Networkingprincipleforsampledvaluesinsmart
substationsbasedondistributedsynchronization

3.3 分布式同步采样值组网方案的优点

3.3.1 避免了独立同步系统的需要,可靠性高

分布式同步采样值组网解决了以下几个问题。
1)不再依赖全局同步系统,减少了设备与投资。
2)时钟分布在合并单元中,没有切换问题。单

个合并单元故障不会影响无数据关联关系的设备。
3)采样值包的发送由主钟运行时驱动,如主钟

异常,发包周期也将异常,从钟较易检测出异常。
4)自由运行的IEEE1588协议主钟易于实现,

消耗装置资源少。
3.3.2 均衡交换机负载,提高交换机工作稳定性

全局同步方式采样值组网,所有合并单元总在

等分同步脉冲时刻同时发送数据,交换机流量不均

衡,每次交换机进行数据包交换时都会发生冲突,瞬
时流量巨大,交换机需要缓存较多的数据包,对交换

机性能要求很高,在极端情况下可能会偶发丢包问

题。
分布式的同步系统,各合并单元等分同步脉冲

相互间是随机的,随着时钟间相互漂移会短时间有

冲突,但发生多个合并单元数据在交换机上冲突的

概率很小,交换机总在负载均衡条件下工作,运行稳

定性相对较高。
此外,分布式同步技术采用的是IEEE1588V2

透明时钟协议,交换机仅需支持此协议,并不校正时

间,对保护无影响。跨间隔保护中,各合并单元的主
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钟与保护/测控装置内的多个从钟一一对应锁定,并
无选择关系,在保护装置内统一实现多侧数据的同

步。
3.3.3 与现有点对点方案和组网方案兼容

分布式采样值组网同步系统需要的合并单元功

能仅在现有合并单元增加IEEE1588协议功能,不
影响原有的功能;不论原系统是组网还是点对点方

式,新合并单元仍可当做传统合并单元使用,不存在

兼容问题。
符合分布式同步组网要求的测控/保护装置,在

开发时仍保留外同步功能,由于分布式同步与全局

同步方式算法上除等分同步脉冲来源和产生方式不

同外,其余算法中,分布式同步是涵盖全局同步方式

算法的(全局同步方式算法可看做分布式同步算法

的一个特例),为此符合分布式同步组网要求的测

控/保护装置可以用做传统组网方式的保护/测控装

置使用,仅在装置设置的某些控制字上有些不同。

4 结语

本文的技术方案作为国家电网公司重点科技项

目的研究成果已经成功应用于苏州110kV沈巷变

电站的智能化改造,并已投入实际运行。所提出的

分布式同步组网技术的应用大大提高了过程层网络

的可靠性,消除了全站采样值对站内统一时钟系统

的依赖性,进一步推动了智能变电站的建设水平。
与传统采样值组网方案相比,本文方案的长处

在于不依赖全局同步系统,从而克服了传统组网技

术中使用全局同步系统存在的可靠性隐患,消除了

全站采样值对站内统一时钟系统的依赖性,也在一

定程度上降低了对站内时间同步系统的配置要求,
从而有利于降低建设成本、改进运行水平。该技术

对变电站保护装置具有一定的要求,实际应用中需

要对保护装置进行相应的升级,因此更适用于新建

或改建的智能变电站。此外,该技术对合并单元的

晶振也具有一定的精度要求。

附录  讨论
审稿人意见:
1)点对点采样同步技术、采样值组网同步技术

都很成熟。采样值组网同步技术由于依靠外部时钟

源,造成不能严格遵守保护的N-1原则。目前主

流模式是点对点采样同步技术。由于IEEE1588
协议对时技术存在稳定性问题,目前主要采用B码

校时技术。保护装置采用慢跟进校时技术校正误

差,避免校时产生较大的扰动,造成保护误动。文中

所提的方案对于母差保护来说过于复杂,而且没有

考虑交换机的校时对保护的扰动问题。
2)作者所提出的分布式同步的理念充分利用了

IEEE1588协议对时的原理,且通过组网的方式来

实现对时同步。但IEEE1588协议对时原理中的

最佳主钟算法要求一个网络只有一个主钟,作者所

述方案中一个网络中出现多个主钟,从作者所述的

IEEE1588协议对时原理来看,并未涉及同一网络

多主钟共存的改进方法。
3)对于跨间隔的保护,需要实现多个间隔数据

之间的同步,作者将不同间隔数据的同步工作交由

保护装置来处理,这对作者分布式同步的观点来说

是一个较好的处理方式,有效回避了分布式同步涉

及跨间隔数据同步问题。这种方式在一定程度上确

实可行,但从可靠性来讲却存在问题。现行集中式

同步模式下,跨间隔数据在网络传输模式下自身是

同步的,虽然网络延迟或丢包等原因导致报文异常,
但保护装置却可根据采样点号进行跨间隔数据同

步,从一定程度上看,现行集中对时模式下,数据的

发送方实现同步是关键,而保护自身的重采样或再

同步是有效的补充;而作者所述方式下,将跨间隔数

据的同步工作全部交由保护装置(即数据的接收

方),这无疑加大了现有保护的升级改进工作,且过

于依赖保护,可靠性相对较低。
4)对于作者所提及的保护内部实现跨间隔数据

的同步方法还存在一定的技术问题。同步保护装置

内部自身的采样脉冲与多个从钟之间的时差进行比

对,并根据时间差进行自动调节的确可以解决数据

同步问题,但这存在严重的技术缺陷,即这要求两者

之间的时间差必须小于一个采样脉冲。但实际上,
由于合并单元、保护装置各自的时钟晶振各自运行

且得不到校正,若其中一个合并单元的晶振相对较

慢,当其滞后或超前一个采样间隔后,此时光靠比对

脉冲已经很难准确保障时间窗口了。另外,由于保

护装置自身的时间晶振也无法接收对时,晶振有误

差,若合并单元和保护装置保证同幅度的时间偏移,
作者所述的方式倒是具有可行性,但由于实际上是

装置各自独立运行,就可能存在合并单元、保护装置

的时钟有的变快、有的变慢,其结果就是经过较长一

段时间后,保护装置最终的数据窗调整会存在错误。
例如,在无外部对时情况下,80点/周期的采样率会

出现3999点/s的采样数据或者4001点/s的采样

数据,此时若仅通过调整采样点数或者采样脉冲数

未必就能实现同步,原因就在于在长时间无对时校

正的情况下,晶振的误差会逐渐累积并放大。这也

是当前集中式同步模式下,采样数据一定要在秒脉
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冲到来时清零的原因所在。因此,作者此处所述方

法的关键问题是合并单元、保护装置均无法作为参

照时标,导致作者所给出的同步机制存在问题。相

反,若能够将保护装置的时钟进行实时校正(或保护

装置的内部脉冲在误差范围内是精准的),那么作者

图8的论述或许是可行的。
5)作者所提出的分布式同步方法对间隔层设备

的改动较大,增加了保护、测控装置的复杂程度,而
对于单线路间隔的保护、测控设备,这些改动是完全

不必要的;而对于母线保护、变压器差动保护等,其
改动就异常复杂,工程推广较为困难。
作者答复:
1)由于交换机不存在校时,仅作为透明时钟,传

递其自身存储转发报文所产生的延时时间,故本文

不考虑交换机校时对保护的扰动问题。
2)该方法并不使用最佳主钟算法,每个从钟固

定跟踪所配置的主钟即可。本文所提方案中采样值

接收设备(如保护/测控装置)根据采样数据来源合

并单元的个数自动扩展实现多个从钟,每个从钟对

应于一个合并单元,跟踪相对应合并单元的主钟。
3)本方法仅需在合并单元上增加简单IEEE

1588协议主钟,在合并单元中实现多个从钟,仅为

软件功能的增加,简便易行,因此不存在可靠性降低

的问题。
4)本文方案在保护测控装置内部设有一个全局

的内部采样脉冲,利用各从钟之间的相对时差及通

道固定延迟,折算出对应的等分同步脉冲序号,采用

逐点可移动动态数据窗,利用回溯插值算法,实现多

个未经外同步的采样值输出设备的采样数据在一个

采样值接收设备内的同步。由于晶振的频率远远高

于数字采样频率,其稳定度小于5×10-6即可。保

护测控装置对每个合并单元的晶振跟踪测频,采用

卷绕计数法,避免了误差累计问题。
5)该方法主要针对单装置接收多个采样值的跨

间隔保护,应用于如主变差动、母差、多侧后备合一

等保护中,发挥采样值组网传输的优势,使资源共享

方便。
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